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Allegato 01 
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Il presente allegato riporta la vista in pianta e in sezione della centrale termica oggetto di 

riqualificazione ed adeguamento alle prescrizioni antincendio previste dal DM 12 aprile 1996. In 

particolare, si illustra il confronto tra la situazione ante e post-intervento, evidenziando le modifiche 

da effettuare in seguito alla realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento e al passaggio 

dell’alimentazione da gasolio a gas metano. Inoltre, il seguente elaborato grafico riporta il layout e i 

tipici d’installazione della nuova linea del gas metano che parte dal contatore e arriva al generatore 

di calore posto all’interno della centrale termica.   
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