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Allegato 02 
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In questo allegato è riportato lo schema funzionale dell’impianto centralizzato di riscaldamento ante 

e post-intervento. Nella situazione ante intervento l’impianto è a vaso di espansione aperto e 

alimentato a gasolio, mentre nel post-intervento esso viene trasformato in un impianto a vaso di 

espansione chiuso alimentato a metano. Il nuovo impianto è costituito da un circuito primario e da un 

circuito secondario separati idraulicamente e fisicamente da uno scambiatore di calore a piastre. 

Inoltre, è prevista la realizzazione di una nuova linea di alimentazione e trattamento dell’acqua.  
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